Sidlo: Prazska 544 VODAK Humpolec, s.r.o. Laboratof: LuZick4 1673
396 30 Humpolec Telefon: 565533150, 565533381 396 01 Humpolec

Adresa: MLADI OCHRANCI PRIRODY ,Z.S
Dittrichova 337/9
12000 Praha?2

Protokol o zkouSce €. 2024/2087

Misto odb&ru:”  pitna voda, E.STUDANKY E4/888 katystr Keblov

Odbér provedl” objednavatel Prijem provedl: Lepetkova Dana
Typ vzorku: kraceny rozbor Datum pfijmu:  19.08.2024
Datum odbéru:”  19.08.2024 Datum ukoné&eni: 23.08.2024
Klasifikace vzorku:” pitna voda
Nizev zkousky Jednotka Nalezena Limitni Nejistota sop
hodnota hodnota méfeni metody
chemické analyzy
Pach pfijatelny 1727
Barva mg/l Pt 5 20 (MH) +12% 121
Zékal ZF(n) 1,18 5 (MH) +16 % /13
Vépnik a hotéik mmol/] 0,90 2-3,5 (DH) +6% 124
Chemicka spotfeba kysliku ChSK-Mn mg/l 1,30 3 (MH) +20 % I/18
Zelezo mg/l 0,030 0,2 (MH) +11% /11
Dusitany mg/l < 0,005 0,5 (NMH) 177
Dusi¢nany mg/1 6,1 50 (NMH) +7% /8
Chloridy mg/l 14,8 250 (MH) +12% 1725
Amonné ionty mg/l < 0,050 0,5 (MH) 1/9
yzikdlni analyzy
Konduktivita pfi 25°C mS/m 24,6 125 (MH) +7% /12
pH 6,5 6,5-9,5 (MH) +0,1 /10
Teplota méfeni pH °C 23,0 1/10
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 20 0 (MH) 1720
Escherichia coli KTJ/100 ml 8 0 (NMH) 1720
Pocty kolonif pti 36°C KTJ/ml 78 40 (DH) I'19
Pocty kolonif pti 22°C KTJ/ml 100 200 (DH) /19
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) 1728
Legenda:

MH-mezni hodnota, DH-doporu¢ené hodnota, NMH-nejvy$si mezni hodnota
~ Laboratof nerugf za informace dodané objednavatelem.
Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlaska &. 252/2004 Sb. v aktudlnim zn&ni.

Nejistota méfeni (+ %) = uvedena nejistota je roziifend nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro koeficient roziifeni k=2 a
zahrnuje viechny pfisp&vky laboratornich &innosti.

Tento protokol miZe byt reprodukovén jeding cely, jeho &4st pouze s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji
pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty. Laboratof je akreditovéana Strediskem pro posuzovani zptisobilosti laborato¥{
ASLAB pod &. 547

Laboratof nenese odpové&dnost za chyby zpiisobené nespravnym vzorkovanim, vysledky rozboru se vztahujf ke vzorku, jak byl pfijat.

humrolict A [srog Be. Luc,ie Tamova
V Humpolci, 23.08.2024 Ne /o0 Vedouci laboratofi
YODAK HUMPOLEC, s.r.o. "‘”‘g““"“““" ¢
PRAZSKA 544, PSC 396 30 AL ™
ICO: 45050841 » D™ £74908054]
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